AT UYGUNLUK SERTIFIKASI
Asansor Kat Kapilarinin Yangina Dayanimi

SERTIFiKA NO: LF-61609001

SEM ASANSOR- VECDIi KARABAY

Kemalpasa Mah.7404/2 Sok. No:7 Bornova izmir, Tiirkiye

Urin Tanimi

Uriin Tipi

Sertifikanin Dayanag)

SINIFLANDIRMA

Test Raporu /Laboratuar :

Degerlendirme

Yayin Tarihi: 30.03.2016

: Teleskopik iki panel kat kapisi
: SEM
(1000 x 2000) mm (genislik x yukseklik)

: 95/16/AT Asansor Yonetmeligi, EN 81-58:2003

: E30/EW30

RFTR16043 / EFECTIS ERA AVRASYA

: Yukarida 6zellikleri verilen yangina dayanikli asansor kat
kapilari belirtilmis olan yangina dayanim sinifi dogrultusunda
95/16/AT Asansor Yonetmeligi Ek | bélim 4.2 ve EN 81-58

standardi sartlarini karsilamaktadir.

Siniflandirma sonuglari, yukarida tipi belirtiimis olan kat kapisinin
yapi ayrintilari degistiriimedigi stirece genislikte + % 30
araliginda, ylkseklikte + % 15 araliginda Uretilen kapilara
uygulanabilir.
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